
str. 1 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Przetarg na wymianę poziomów zasilających piony 

mieszkaniowe w budynkach Libelta 1 i Libelta 3 

należących do zasobów NSM „ ZNICZ” w Bydgoszczy 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 

1.1. .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań co do sposobu wykonania 
usługi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest integralną częścią zamówienia i stanowi również jedną z podstaw 
zawarcia umowy o usługi, a zatem jest również dokumentem odniesienia w 
ewentualnych sporach powstałych w trakcie realizacji umowy. 

1.3. Podstawowe określenia 
Przy opisie i technicznej weryfikacji należy posługiwać się zapisami z następujących 
dokumentów 

 PN-ISO 6707-1/99 Terminologia. Terminy ogólne. 

 PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia 
podstawowych wielkości. 

 PN-ISO 6707-2/2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w 
umowach. 

 PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy 
ogólne 

 PN-EN I50/IEC 17000 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne 

 Płuciennik M., Zimmer J., Płachta J.: Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Część E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4. Instalacje 
wodociągowe. ITB, Warszawa 2012. 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U.2022.1225 t.j.) – w skrócie WT 2022 

Ponadto określenia w niniejszej ST są zgodne z powołanymi w jej treści innymi aktami 
prawnymi i PN lub Aprobatami Technicznymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie robót w sposób 
odpowiadający przepisom: 
a) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r nr 169 
poz.1650), 

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.4.2. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i 

zagrożeniach katastrofa budowlana - służby miejscowe ratownictwa. 
2. Wykonanie usługi 

a) Przetarg na wymianę poziomów zasilających piony mieszkaniowe w budynku   
Libelta 1 należącym do zasobów NSM „ ZNICZ” w Bydgoszczy, 

   b) Przetarg na wymianę poziomów zasilających piony mieszkaniowe w budynku 
Libelta 3 należącym do zasobów NSM „ ZNICZ” w Bydgoszczy,. 

2.1. Wykonania usługi - szczegółowy zakres robót obejmuje: 
1. Wymianę poziomów zasilających piony mieszkaniowe (CW, ZW) z rur 

stalowych na „PP” z zachowaniem istniejących średnic, 

2. Wymiana wszystkich zaworów podpionowych z zachowaniem istniejących 

średnic (zawory kulowe o podwyższonej trwałości),  

3. Wykonanie poziomych cyrkulacji w piwnicy z zakończeniem zaworami 

podpionowymi (podłączenie z cyrkulacjami istniejącymi po ewentualnej 

wymianie pionów mieszkaniowych), 

4. Usunięcie starej izolacji termicznej – wywóz i utylizacja powstałych odpadów, 

5. Wykonanie nowej izolacji termicznej – piankowej na rurach wodnych  

cyrkulacji zgodnie z WT 2022. 

6. Z uwagi na system energetycznej sieci TT należy istniejące piony wykonane z 

rur stalowych uziemić i wykonać pomiar uziemienia oraz dostarczyć protokół  

z pomiarów do biura administracji NSM ZNICZ. 

 

Ze względu na złożoność prac przed złożeniem oferty bezwzględnie konieczna jest 
wizja lokalna, celem uzgodnienia ilości, wielkości zaworów oraz dokonania 

obmiarów instalacji do ułożenia. 
3. Uwaga 

Wszelkie uwagi odnośnie ww. specyfikacji należy zgłaszać do Zamawiającego celem 
uzyskania stosownych wyjaśnień. 

Zarząd Spółdzielni  
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